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Interne Gewinne

Transmissions-
verluste

LUftungsverluste

Quelle: Harald Krause
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Energieeffiziente Gebaudehiulle ...und wie gehtdas ?

3: Luftdichte Hulle

g | 1: Kompakte Form A/V |
Ng, < 0,6 ht

——

2: Umlaufende

”;ﬁ | Warmedammung
hélk‘Jl i z U-Werte:
Sudausrichtung — Iy ] < 0,12 W/(m2K)
ware gut / r' [
3-Scheiben -

Abluft

Glas
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U; =1.8 W/m2K bei U ;= 1,2 W/m2K U,= 1.8 W/mzK
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U; =1.6 W/m2K bei U = 1,2 W/mK U,=1.65 W/m2K
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U; =1.65 W/m2K bei U = 1,2 W/mK U,=1.7 W/m2K
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Wohnraum

Ein Wohnzimmer:
In einem Neubau?

In einem sanierten Altbau?
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-10C
Aul3en-
Luft

22
Innen -
Wohnraum

4+



Altbau

145
16,2 18,5
18,2
operativ

Kalte Bauteiloberflachen fihren in
schlecht gedammten Hausern zu
asymmetrischen
Strahlungstemperaturen.

/0'/1'2/33

4+



Altbau

14,5
16,2 18,5
18,2
operativ

Kalte Bauteiloberflachen fihren in
schlecht gedammten Hausern zu
asymmetrischen
Strahlungstemperaturen.
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Passivhaus

4+



Altbau

14,5

16,2 18,5

18,2
operativ

Kalte Bauteiloberflachen fihren in

schlecht gedammten Hausern zu
asymmetrischen
Strahlungstemperaturen.
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4+

Passivhaus

17,8

19,1 22
21’4 LUft 21,6

Anders im Passivhaus: Hier sind
alle Umfassungsflachen gleich -
malfig warm, auch die Fenster. Es
resultiert ein angenehmes
Strahlungsklima.



Wohnzimmer PH-Thermografie
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2- Warme- 3-Warme-

Verglasung 1-Scheibe 2-Isolier
Schutz schutz

Ug-Wert 5,60 2,80 1,20 0,60
(W/(m2K))
Ob.-Temp. -1,8 € 9,1 C 15,3 C 17,7 C
g-Wert 0,92 0,80 0,62 0,48
| 500
I Verluste
I 400
| £ e
: % 300 passiv solare

E Wwarmegewinne
g |
1 B 200 / Netto-
i -% Verluste
: LGICJJ 100 D

N
Qo 0 \ - D

% Netto-Gewinne! —

" |

-100
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Wand Anschluf Rahmen Glasrand Glas
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Empfohlener Y cpos = 0,005 W/(MK)
Einbau U, =0,78

i

G 4U+V
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Extrem ungunstiger

Einbau

s
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193%

15

kWh/m2a
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Zwel haufige Fehler:
luftdicht ohne Wohnungsliftung
keine Verbesserung des Warmeschutzes

® $ )II Z i 4 6" ! 6“
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® ® Beton

\Minimaltemperatur mit

Moblierung: 9,4 C
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Schadensfrei auch mit Mdbeln in
der Ecke !!
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Minimaltemperatur mit
Moblierung: 13,2 C
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5000 Jahre 5000 Jahre
-—_——  —

/0'/1'2/33



/0'/1'2/33



/0'/1'2/33



Dr. Franz Alt
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